Quadro de Cargas (QD1) _ , Quadro de Cargas (QD3
Circuito Descrig&o Esquema| Método v lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. | Fases [ Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | FCT | FCA| In' |Segdo| Ic | Disj [ dvparc | dVtotal | Status Circuito | Descricdo [Esquema| Método v lluminagéo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. [ Fases [ Pot.-R [ Pot.-S [ Pot.-T | FCT | FCA | In" |Secdo| Ic | Disj | dVparc | dVtotal | Status CONDUTOR NEUTRD
de inst. (V) 26 100 | 2600 (VA) (W) (W) (W) (W) A) |mm2)[ A | A (%) (%) de inst. V) 26 100 (VA) W) W) W) W) (A) J(mm2)] (A) | (A) (%) (%) QUANDD INDENTIFICADD POR
1 iluminagao F+N B1 127V 8 263 208 R 208 1.00| 052 4.0 25| 24.0][ 10.0 0.33 0.33 Ok 1 iluminagao F+N B1 127V 18 592 468 R 468 1.00| 0.41 8.8 4 32.0] 10.0 Ok COR DEVERA SER AZUL-CLAR
b 3 99 78 R 78 0.52 4.0 25| 24.0 Ok a 4 132 104 R 104 0.41 5.7 4 32.0 Ok
c 1 33 26| R 26 052 25 25] 24.0 Ok c 2 66 52] R 52 0.41 8.8 4| 320 Ok RAMAL DE LIGAGAD
d 1 33 26] R 26 052 2.0 25] 24.0 Ok d 1 33 26| R 26 0.41 7.6 4| 320 Ok INSTALADD PELA CELPA
e 1 33 26 R 26 052] 15| 25| 240 Ok e 1 33 26| R 26 0.41 7.0 4] 320 Ok
f 1 33 26| R 26 052 1.0 2.5] 24.0 Ok f 1 33 26] R 26 0.41 6.3 4] 320 Ok %ﬁgp
g 1 33 26] R 26 052 05 25] 24.0 Ok g 1 33 26| R 26 0.65 5.2 4| 320 Ok
2 iluminagao F+N B1 127V 15 494 390 R 390 1.00 | 0.52 7.5 25| 24.0| 10.0 1.96 1.96 Ok h 1 33 26 R 26 0.65 3.2 4 32.0 Ok
a 15 494 390 R 390 0.52 7.5 25| 24.0 Ok i 2 66 52 R 52 0.65 0.8 4 32.0 Ok o
3 tomadas F+N+T B1 127V 24 3000 2400 R 2400 1.00 [ 0.52] 454 10| 57.0] 25.0 1.43 143 ] Ok j 2 66 52| R 52 0.41 1.6 4] 320 Ok XZ]
4 tomdas F+N+T B1 127V 19 2361 1900 R 1900 1.00| 0.52] 35.8 6| 41.0] 20.0 0.67 067 Ok m 1 33 26| R 26 0.41 3.2 4] 320 Ok Q
5 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 2889 2600 R 2600 1.00 | 0.52| 43.7 10| 57.0] 25.0 1.20 1.20 | Ok u 1 33 6] R 26 041] 20 4| 320 Ok S L TRES AMARRACEES
6 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 2889 2600| R 2600 1.00 [ 052 437 10| 57.0| 25.0 2.27 227] Ok v 1 33 26| R 26 041 25 4] 320 Ok © £ DE ARANE DE ACO
7 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 2889 2600 R 2600 1.00]| 052 437 10| 57.0] 25.0 2.00 200[ Ok 2 iluminagao F+N B1 127v 14 461 364] R 364 100] 041 8.8 4] 320] 100 Ok 5 ES L] COM 6 VOLTAS
8 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 2889 2600 R 2600 1.00 ]| 0.52[ 43.7 10] 57.0] 25.0 1.42 1.42] Ok b 3 99 78] R 78 041] 838 4] 320 Ok T 390 ]
TOTAL 23 43 4 17674 15298 R 15298 0 0 k 2 66 52 R 52 0.41 1.3 4 32.0 Ok % %) ™
| 1 33 26 R 26 0.41 1.9 4 32.0 Ok 8 1 t},
Quadro de Demanda (QD1) n 1 33 26| R 26 0.41 7.0 4| 320 Ok w| 89
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda 0 1 33 26| R 26 0.41 2.5 4] 320 Ok o3 »
(kVA) (%) (kVA) p 1 33 26 R 26 0.41 3.2 4 32.0 Ok 8 o %
lluminag3o e TUG's (Casas e Apartamentos) 17.67 24 4.24 q 1 33 26| R 26 0.41 6.3 4| 320 Ok g )
TOTAL 4.24 r 1 33 26 R 26 0.41 3.8 4 32.0 Ok | © Q
s 2 66 52] R 52 0.41 5.1 4] 320 Ok E|T3 @
t 1 33 26| R 26 041] 57 4] 320 Ok g % ©
3 tomadas F+N+T B1 127V 42 5250 4200 R 4200 1.00 | 0.41 63.6 35| 125.0] 45.0 Ok S| » )
Ciroui — - Quadro de Carqas (QDZ) ; = — 4 tomadas F+N+T B1 127V 55 6875 5500 R 5500 1.00| 0.41] 132.0 70| 192.0 | 63.0 Ok © o $
ircuito Descricéo Esquema| Método \Y Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases [ Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT [ FCA | In' |Secéo| Ic Disj | dV parc | dV total | Status TOTAL = 97 13178 70532 R 10532 5 5 = % s
deinst. | (v) 1400 (VA) (W) (W) (W) (W) A [mm2)] &) | & (%) (%) =
1 condicionador de ar F+N+T B1 127 V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.45| 27.2 4| 32.0] 13.0 1.01 1.01 Ok é =
2 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.45| 27.2 4| 32.0] 13.0 1.26 1.26 Ok ©
3 cond!c!onador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.41] 29.9 4| 32.0] 13.0 1.66 1.66 Ok Quadro de Demanda (QD3) 5 [ [
4 condicionadorde ar | F+N+T BT |27V 1 1556 1400 R 1400 1.00] 0.41] 29.9 4] 320] 130 1.65 165| Ok Tipo de carga Potencia instalada | Fator de demanda T Demanda =
5 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.41] 29.9 4| 32.0] 13.0 1.97 1.97 Ok (KVA) (%) (KVA) < @ 2 i
6 condicionador de ar | F+N+T BT _|127V 1 1556 1400 R 1400 1.00] 0.41] 299 4] 320] 130 1.27 127] Ok luminagao & TUG's (Casas 6 Apartamentos) 1378 o 316 - £
7 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.41f 29.9 4| 32.0f 13.0 1.27 1.27 Ok TOTAL 316 A
8 condicionador de ar F+N+T B1 127 V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.41] 29.9 4| 32.0] 13.0 1.90 1.90 Ok i
9 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.41] 29.9 4| 32.0] 13.0 1.59 1.59 Ok — N . i
10 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00] 0.41] 29.9 4| 32.0] 13.0 1.88 1.88 Ok g - ‘
11 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00] 0.41] 29.9 4| 32.0] 13.0 2.26 2.26 Ok S i ‘
12 condicionador de ar F+N+T B1 127V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.41] 29.9 4| 32.0] 13.0 1.26 1.26 Ok | T = e
13 condicionador de ar F+N+T B1 127 V 1 1556 1400 R 1400 1.00| 0.41] 29.9 4| 32.0| 13.0 1.27 1.27 Ok QD2 \A/TEERQAEJEANL?DE DE S
14| condicionador de ar__| F+N+T B1__ 127V 1 1556 1400 | R 1400 100 | 041] 299 4[320] 130|157 157] Ok QD1 - L
15___| condicionador de ar F+N+T BT __|127V 1 1556 1400 | R 1400 1.00 | 0.41] 29.9 4] 32.0] 13.0 1.57 157 Ok (15298 W) (21000 W) DETALUE DO CONTADOR
TOTAL 15 23333 21000 R 21000 0 0 10 A gi S/ ESC.
1400 W -
| /'\c l 'I I (208 W)1 (iluminacao) | o I ] iT ( R)1 (condicionador de ar)
R 4
25
Quadro de Demanda (QD2) | 10A | | gi | 1un. 1un. 1un. Armag&o secundaria de um estribo com haste de @ 16x150mm de ago zincado (rack)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda 1T (1400 W) . ~ L. . . .
(KVA) (%) (KVA) QD3 /‘\c -I I (390 V\é{) 2 (iluminagao) | o | I R 2 (condicionador de ar) Tun. - - Armacéo secundaria de trés estribos com haste de @ 16x500mm de ago zincado (rack)
lluminagdo e TUG's (Casas e Apartamentos) 23.33 24 5.60 (10532 W) | | 25 13A 4 4un. 1un. 1un. Isolador roldana de porcelana p/ baixa tensdo
TOTAL 5.60 10A 25A * * * . 4
\% \% \% Eletroduto de PVC rigido rosqueavel @ 20mm
N 468 W), o . | N 2400 W | /'\c | HT__ (1400 W) 3 condicionador de ar
| o | -I I ¢ R)1 (iluminagao) o | -I IT ( R)S (tomadas) ' |l ( ) Y% *v *v Eletroduto de PVC rigido rosqueével & 32mm
4 | | 10 | 13A | 2un. 1un. 1un. Curva 135° PVC rosqueavel ou cabegote em aluminio @ 32mm (1")
P 22 ISR (1400 W)
UT ici 2un. 1un. 1un. Luvade emenda para eletroduto (ver tabela de dimensionamento
90 A | /'\C i -I I 384 V\Q 2 (iluminagao) 90 A | /'\C i -I IT (%% V\Q 4 (tomdas) | ° i I 4 (condicionador de ar) P ( !
/‘\ 11 4 /‘\ 11 6 4 *v *v *v Condutor de cobre nu, para aterramento (ver tabela de dimensionamento)
3 o—q 45 A —o5 o— 25A | | 1/3: |
15 | /‘\c | 11T (4200 W) 3 (tomadas) 15 | /i\c 1T (2600 W) 5 (condicionador de ar) % 'I IT (1400 W) 5 (condicionador de ar) @ 1un. 1un. 1un. Caixa p/ medidor bifasico padréo CELPA
| | é5|16 R | | |1|0 R | | 4 1un. 1un. 1un. Caixa p/ disjuntor bipolar (quando tratar-se de CPREDE)
63 A 25 A gi @ *v *v *v Condutor de cobre isolado 750V para o ramal de entrada
| 1T (1400 W) . conforme a poténcia instalada (ver tabela de dimensionamento)
| /‘\c l -I I T (5500 V\Q 4 (tomadas) | /'\c ! -I IT (2600 V\Q 6 (condicionador de ar) | o | H = 6 (condicionador de ar) @ Tun - i Poste
4
7035 | 25 A | 10 | gi | *v - Variavel (depende da altura)
- — 11T (1400 W) .
| | /‘\C | -I IT (2600 V\Q 7 (condicionador de ar) | o | i R 7 (condicionador de ar)
= 4
| ° | 'I IT (2600 W) 8 (condicionador de ar) 0O o -I I ! o o ! -I IT (1400 V\Q 8 (condicionador de ar)
10 1.5 4
|_ | 13A |
| /‘\c t ] iT (1400 V\Q 9 (condicionador de ar)
= | i
| 13A |
/‘\c ] iT (1400 V\Q 10 (condicionador de ar)
| |
13A
T | T —> 1 T 1 | I = | /'\c | -I IT (1400 W) 11 (condicionador de ar)
J DWW <R ) S <R ) L 9] | R
T X 3 '>\<J Av hie '>\<J 'U T = 4
w = ) = 3 13A
278 - (2 S A 1400 W
oFE ° ° ? - < o -I IT ( )12 (condicionador de ar)
oo o 2o~ 2PT | | R
(o) & 4
13A
2 r 23 3 | /'\c ! ] }T (1400 V\Q 13 (condicionador de ar)
F50 30 e =5) {3 =310 ~Sa
Ors 2002 Q% 2006 2102 | 13A | 4
CD CD CD CD CD A~
%L | o y -I IT (1400 V\Q 14 (condicionador de ar)
N
PT | 13A |
[N
3 NHo /‘\c HT (1400 W) 15 (condicionador de ar
o I
@ R i ! R
[ARC18000 2T 1
6 34 L
2600 2p - =
(2x) ol @
sle
& % ST =
(2) © (‘__) o,
236 & N
3 236 P 3 8 4r—'|3 ~&
—F E =3 25 Y- =3 - =g 3 i
2% A% ' 20 200 206 ’ AMPA CEGA
3% cD —CD —Cb cD /- CD 20 € (2x) 3 TAMEACECA ‘@ INTERRUPTOR TRIPLO
o ARC180 QD2 J10rzieme , 67389 3 ‘I TOMADA DUPLA — 2P+T
- Z
ADMINISTRATIVO aps A3 0112489 o / 4 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO
N&o incluso . . cb a : 28 1P Wsala13 2P
<3 i O a P | ‘ TOMADA TRIPLA — 2P+T ) I
& o : EIRINTH] y LR CD Q ¢ <« : O 26 INTERRUPTOR DULPO CONJUGADO PREFEITURA: CREA:
R _ © > o > 2PT D ~ —
(%) o 5 NS \ oo \—> 4 2 ‘E] INTERRUPTOR SIMPLES
3« 9 Q \ ‘ INTERRUPTOR DULPO CONJUGADO
2P 8 3 =
2PT ] S o , , ,
S 3 s} =) INTERRUPTOR DUPLO
(2%) % A '
v 235 23678 3 3
o5 = O a 300
NA26 2826 260 20 TAMPA DE
C1800 “ CD CD - CONCRETO
2600 i—] g - GRAMPO P/
© \ oo ° @ " L3 HASTE DE ATERRAMENTO
3 == g‘. TRk § & o - e e BRITA N° 2 .
o4 S : feseanest CABO DE COBRE I.N.S.S. BOMBEIROS:
| — - Jefootfototal” NO #50mm2
PLANT. HASTE DE TERRA DE AGO
CORTE || COBREADO @3/8"x2.400mm
CAIXA DE INSPENGZO PARA ATERRAMENTO
S/ ESC.
Legenda das indicagbes
CD Compacta dupla - embutir - 26 W AUTOR DO PROJETO:
ARC10000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar 10000BTU
- Marcus Marques Cohen
2PT Tomada redonda - 2P+T 10A (2) - média CREAPA n° 96557_D,PA ‘ll
RESP. TECNICO:
HEA 26557-D/PA
Legenda Marcus Marques Cohen l 1av rcus ~wsonen
, CREAPA n° 26557-D/PA ENG® CIVIL / ENG® DE SEGURANGA DO TRABALHO
[PROPRIETARIO:
_U)a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso (93);?,1:3;3‘3;: Jéﬁglﬁﬁﬁh’:ﬁﬁir
@ | Camara Municipal de Itaituba
1826 Luminaria p/ fluor. compacta dupla - embutir CNPJ: 10.221.281/0001-66
CD ASSUNTO:
PROJETO DE UMA EDIFICACAO
PLANTA BAIXA — TERREO PLANTA BAIXA — 1° PAVIMENTO n Quadro de distribui¢do - embutir a 1,50m do piso T
Avenida Getulio Vargas, n° 419, Bairro centro, Itaituba-Pa
ESCALA ..o 1/50 ESCALA v eeereenes 1/50 ARC10000
n_> 1 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso SROJETO: = s [DESENHG CAD: PRANCHA:
1400 INSTALACAO ELETRICA
2 PT REFERENCIA: [ESCALA:
3 ) . PLANTA BAIXA TERREO, QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMA UNIFILAR INDICADA
_> Tomada universal (2)2P+T a 1,10m do piso DETALHES
oBs: [DATA:
(2x) maio / 2021
[CONTATO: [E-MAIL: [AREA CONSTRUIDA:
0)()((93) 99146-9272/98113-8773 marcusitb@hotmail.com@hotmail.com
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